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Автоматизированная отдельно стоящая газовая  котельная
ООО «ЭГМ»

установленной мощностью 9,8 МВт 

ЛО, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение

 город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, улица Областная, дом 1, строение 1

НаименованиеОбозначение

Клапан запорный проходной

Клапан обратный проходной

Фильтр

Насос

Водомер

Клапан предохранительный угловой

Автоматический воздухоотводчик 

НаименованиеОбозначение

Т1 (Т2) Трубопровод подающий (обратный)

Водопровод хозяйственно-питьевойВ1

Бак расширительный 

Условные обозначения

Счетчик воды 

Компенсатор

Клапан редукционный

ГК-1
ГК-2,ГГ-3

ГГ-1

ГГ-1

ГГ-1

Горелки газовые WM-G 30/3-A, WM-G 30/2-A

Комбинированная горелка WM-GL30/3-А

Кран с электроприводом

Трубопровод дренажный безнапорныйТ96

Котел №1

"Viessmann"
3,5 МВт

Котел №1

"Viessmann"
3,5 МВт

Котел №1

"Viessmann"
2,8 МВт

Приложение Б



Эксплуатационная тепловая схема

Наименование Обозначение

Затвор дисковый межфланцевый
Клапан обратный межфланцевый

Фильтр
Насос

Расходомер (водомер)

Клапан предохранительный угловой
Воздухоотводчик автоматический 

Наименование

Затвор дисковый с электроприводом

Клапан редукционный
Расширительный бак мембранный

Счетчик воды (механический)

Кран шаровый муфтовый

 "ООО "Энергогазмонтаж"
 ЛО, Всеволожский район, г. Кудрово

 ул. Областная д. 1 стр. 2
Обозначение

Условные обозначения
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 котельная мощностью 19,2 МВт
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ЭНТРОРОС

ТТ 100 4,2 МВт

Автоматизированная отдельно стоящая газовая  котельная
ООО «ЭГМ»

установленной мощностью 17,2 МВт 

ЛО, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение

 город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, улица Областная, дом 9, строение 1

НаименованиеОбозначение

Клапан запорный проходной

Клапан обратный проходной

Фильтр

Насос

Водомер

Клапан предохранительный угловой

Автоматический воздухоотводчик 

НаименованиеОбозначение

Т1 (Т2) Трубопровод подающий (обратный)

Водопровод хозяйственно-питьевойВ1

Бак расширительный 

Кран с электроприводом

Условные обозначения

Счетчик воды турбинный
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Отопление и
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ГВС

Эксплуатационная тепловая схема

Наименование Обозначение

Затвор дисковый межфланцевый
Клапан обратный межфланцевый

Фильтр
Насос

Вентиль трехходовой

Расходомер (водомер)

Клапан предохранительный угловой

Воздухоотводчик автоматический 
Теплообменник

Наименование

Насос контура OB Wilo Cronoline IL 65-250/4-4
Затвор дисковый с электроприводом

Клапан редукционный
Расширительный бак P1, P2, Reflex N200/6

Счетчик воды (механический)

Кран шаровый муфтовый

19
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∅57х3,5
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Ц∅15х2,8 К9
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∅45х2,0(нерж)
B18
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∅87х3,5(нерж) B17

ЦН
В12

В2В11

∅57х3,5(нерж)

Ц∅20х2,8

∅133х4,0

13.1 CH1

∅133х4,0

CH2

 "ООО "Энергогазмонтаж"
 ЛО, Всеволожский район, г. Кудрово

 ул. Ленинградская, д.5, блок А

Обозначение

Условные обозначения
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∅133Х4,0

3.2

2.2

1.2

730кВт

29

CH1-CH3 G=25 м.куб/ч., H=20,6 м.вод.ст., P=4,0 кВт, n=1450 об/мин

Насос  котлового контура Wilo Cronoline IL 65-170/1,5-4
ГН1, ГН2 G=50 м.куб/ч., H=8,0 м.вод.ст., P=1,5 кВт, n=1450 об/мин

ЦН
Насос  циркуляционный контура ГВС Grundfos TP 32-150/2
G=4 м.куб/ч., H=9,0 м.вод.ст., P=0,37 кВт, n=1450 об/мин

 Автоматизированная крышная газовая
 котельная мощностью 2,9 МВт

Приложение Д
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Эксплуатационная тепловая схема

Наименование Обозначение

Затвор дисковый межфланцевый
Клапан обратный межфланцевый

Фильтр
Насос

Вентиль трехходовой

Расходомер (водомер)

Клапан предохранительный угловой

Воздухоотводчик автоматический 
Теплообменник

Наименование

Насос контура OB Wilo Cronoline IL 65-250/4-4
Затвор дисковый с электроприводом

Клапан редукционный
Расширительный бак P1, P2, Reflex N200/6

Счетчик воды (механический)

Кран шаровый муфтовый

19
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 "ООО "Энергогазмонтаж"
 ЛО, Всеволожский район, г. Кудрово

 ул. Ленинградская, д.5, блок Д

 Автоматизированная крышная газовая
 котельная мощностью 2,9 МВт

Обозначение

Условные обозначения
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CH1-CH3 G=25 м.куб/ч., H=20,6 м.вод.ст., P=4,0 кВт, n=1450 об/мин

Насос  котлового контура Wilo Cronoline IL 65-170/1,5-4
ГН1, ГН2 G=50 м.куб/ч., H=8,0 м.вод.ст., P=1,5 кВт, n=1450 об/мин

ЦН
Насос  циркуляционный контура ГВС Grundfos TP 32-150/2
G=4 м.куб/ч., H=9,0 м.вод.ст., P=0,37 кВт, n=1450 об/мин

Приложение Е



Эксплуатационная тепловая схема

Наименование Обозначение

Затвор дисковый межфланцевый
Клапан обратный межфланцевый

Фильтр
Насос

Расходомер (водомер)

Клапан предохранительный угловой
Воздухоотводчик автоматический 

Наименование

Насос сетевой Grundfos TPE 50-190/4

Затвор дисковый с электроприводом

Клапан редукционный
Расширительный бак мембранный

Счетчик воды (механический)

Кран шаровый муфтовый

 "ООО "Энергогазмонтаж"
 ЛО, Всеволожский район, г. Кудрово

 ул. Ленинградская, д.5, блок Е
 Автоматизированная крышная газовая

котельная мощностью 2,9 МВт

Обозначение

Условные обозначения

НС1-НС3 G=29 м.куб/ч., H=13 м.вод.ст.

Насос  рециркуляционный котловой Grundfos
НК1, НК2 UPS 40-60/2, G=16 м.куб/ч, H=1,6 м.вод.ст
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Приложение Ж



Установка  умягчения
непрерывного действия
SDC 2160-V1TCIDM

Комплекс дозирования
DS6E32N1 HydroChem 140

Комплекс дозирования
DS6E1 HydroChem 170
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 бак

V-100л.
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Р 3

Формат А3

С Е В Е Р Н А Я    К О М П А Н И Я
NORD COMPANYН.Контр.

ГИП

Степаненко

Степаненко

26.12.14

26.12.14
Тепловая схема

Автоматизированная газовая

ОК.150.14 /CT-ТМ

модульная котельная 19,5МВт 
В верхних точках трубопроводов установить воздухоотводчики. В нижней части трубопроводов установить спускные краны.
В скобках указан температурный график в межотопительный период.
* - Кран поз. 48* открыт и опломбирован.

мощносьтю 19,5МВт по адресу: Ленинградская обл. Всеволожский р-н, 
дер. Янино-1, МО "Заневское сельское поселение"

Проектирование и строительство блочно модульной котельной

Приложение З
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